
Provresultat för: Provtagningspunkt PFAS 4 PFAS 11 PFAS 21 Senaste prov
Gränsvärde ng/l 4* 90 100*

Västra Torup Vattenverket Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat 2024-03-15

Vittsjö Vattenverket 0,82 0,82 0,82 2024-03-15

Vinslöv Vanneberga TSS 0,96 0,96 0,96 2024-03-15

Verum Vattenverket Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat 2024-03-15

Tyringe Vattenverket 2,8 2,8 2,8 2024-03-15

Sösdala Vattenverket Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat 2024-03-15

Nävlinge Vattenverket 11 14 14 2024-03-15

Hörja Vattenverket Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat 2024-03-15

Hästveda Vattenverket 0,6 1,3 1,3 2024-03-15

Hässleholm Vattenverket 1,8 1,8 1,8 2024-03-15

Farstorp Vattenverket Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat 2024-03-15

Emmaljunga Vattenverket Ej påvisat Ej påvisat Ej påvisat 2024-03-15

*Gränsvärde börjar gälla 2026

Röke får dricksvatten från Hörja vattenverk
Ballingslöv, Bjärnum, Stoby, Finja, Skyrup, Tormestorp får dricksvatten från Hässleholms vattenverk 
Vinslöv får dricksvatten både från Hässleholm och Vinslöv vattenverk. För att få med allt vatten är
därför provet taget vid Vanneberga tryckstegringsstation. 
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